







               Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA NR /WZÓR/
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.)

zawarta w dniu …………………………. pomiędzy 

Zakładem Gospodarki Komunalnej 

w Lubkowie Sp. z o.o.
wpisanym do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000462802                          

Lubków 63,    59-720 Raciborowice

NIP 612-18-51-131    REGON 022104320
zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarządu –  mgr inż. Jana Palamar

2. Przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – mgr Teresy Rode

a Firmą  ……………………………………………………………..


   ……………………………………………………………...


   ………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
1................................................................................................................

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1. Strony oświadczają, że wyżej wymienione osoby są upoważnione do zawierania umów                   w imieniu swoich firm i ponoszą odpowiedzialność za realizację niniejszej umowy.

2. Strony oświadczają, że działają w dobrej wierze i zobowiązują się przestrzegać z należytą starannością ustaleń wynikających z niniejszej umowy.

§ 2
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz rozruch fabrycznie nowych urządzeń uzdatniania wody o wydajności Qmin = 18 m3/h w istniejącej stacji uzdatniania wody w zakresie:

· mechanicznej filtracji wody przez złoże dolomitowe, na dwóch filtrach ciśnieniowych pośpiesznych pracujących równolegle  –  1 kpl. 
· selektywną wymianę jonową, na dwukolumnowym module ze złożem jonowowymiennym selektywnym w stosunku do jonów azotanowych, złoże regenerowane okresową solanką (solą tabletkową)  –  1 kpl.
· Dobór i dostawa, montaż fabrycznie nowej sprężarki powietrza  –  1 kpl.
2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż urządzeń o których mowa powyżej, która obejmuje również rozruch stacji uzdatniania wody w zakresie dostarczonych urządzeń, uzyskania efektów określonych powyżej, szkolenie personelu z obsługi stacji, przygotowanie dokumentacji techniczno – ruchowej, kosztów badań laboratoryjnych w zakresie pH, NO3.

Opis oferowanych urządzeń

1. Filtr mechaniczny (korekta pH z poziomu 5,0 – 6,0 do 7,0 – 9,0)  pośpieszny (proszę podać typ filtra i producenta) z antykorozyjną powłoką wewnętrzną (z atestem PZH) oraz powłoką zewnętrzną, wypełniony złożem dolomitowym w ilości 1 kpl. (składającego się z 2 zbiorników i ramy) wyposażony między innymi w zawory odcinające, zawór regulacyjny, manometry, rotametry, reduktor ciśnienia sprężonego powietrza, zawory zwrotne, niezbędny rurarz.
Filtr wykonany ze stali o grubości min. 5 mm. z możliwością płukania dwoma mediami wodno-powietrznego albo powietrznego albo wodnego (złoże płukane lub przedmuchiwane od dołu).
· Od zewnątrz pokryty powłoką antykorozyjną posiadający atest PZH

Wymiary pojedynczego filtra:

A – szerokość w podstawie 650 mm

B – szerokość w podstawie łącznie z włazem kontrolnym 735 mm

H – wysokość 2230 mm

C – szerokość filtra z zamontowaną armaturą 905 mm

· Otwór kontrolny o średnicy min. 400 mm zainstalowany w dolnej części dennicy skręcony śrubami.

· Otwór kontrolny, a zarazem uzupełniający (dolomit) w górnej części zbiornik skręcany śrubami o średnicy min. 200 mm.

· Projektowany przepływ pojedynczego filtra 9 m3/h

· Max ciśnienie pracy 6 bar

· Projektowana prędkość przepływu 27,9 m3/h

· Wymagania zestawu (2 filtry z ramą):


Wysokość max 2550 mm


Szerokość max 2700 mm


Głębokość max 1100 mm

Oferowane wypełnienie masy filtracyjnej musi mieć atest PZH

2. Selektywny wymiennik jonowy – dwukolumnowy moduł ze złożem selektywnym w stosunku do jonów azotanowych, złoże regenerowane okresowo solanką. Korekta jonu azotanowego z poziomu 65 mg/L do 15 – 18 mg/L. Projektowany przepływ wody uzdatnionej min. 18,0 m3/h. Wymiana jonowa będzie prowadzona na części strumienia wody uzdatnionej a następnie mieszać się będzie z wodą odkwaszoną w ilości 1 kpl (składającego się z 2 zbiorników i ramy), wyposażony między innymi: w wodomierz impulsowy sterujący pracą zestawu, zawory zwrotne, sterowniki, zawór proporcjonalnego mieszania, zawory odcinające, manometry, rotometry, zawór regulacyjny, zawory elektromagnetyczne, niezbędny rurarz, elementy sterowania pracą układu.

Wykonany ze stali, powlekany antykorozyjnymi powłokami zewnątrz oraz wewnątrz. Wewnętrzna powłoka musi posiadać atest PZH. Powłoki wykonane z polietylenu nakładanego zanurzeniowo na gorąco oraz spełniać klasę korozyjności C5 – M. Oferowane wypełnienia masy filtracyjne muszą mieć atest PZH. Każda z kolumn wymiennika jonitowego musi posiadać osobną głowicę biorącą udział w procesie regeneracji.

(Proszę podać typ wymiennika jonowego oraz producenta)
Dane techniczne kolumny wymiennika jonowego:

· Max ciśnienie na wylocie 6,0 bar 

· Szerokość zestawu (2 zbiorników z kolumną) max 1880 mm

· Głębokość 800 mm

· Wysokość wlotu 1140 mm

· Wysokość wylotu 920 mm

· Wysokość całkowita zestawu 2075 mm

· Zbiornik solanki tabletkowej z tworzywa o pojemności 1 m3 i max wysokości 1090 mm

· Otwór kontrolny o średnicy min 200 mm zainstalowany w górnej części dennicy.

· Wyposażonego w zawór proporcjonalnego mieszania dwóch mediów wody odkwaszonej i strumienia wody po korekcie azotanów.

3. Sprężarka powietrza o wydajności (dobór do założonych procesów przez dostawcę) – szt. 1
Ponadto:

4. Dostawa soli tabletkowej: 2000 kg
5. Dostawa złoża dolomitowego: 640 kg
3. Wykonawca zobowiązany jest do:

a)     dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia, tj. wraz z instrukcją obsługi                     i katalogiem części zamiennych w języku polskim oraz dokumentami potwierdzającymi zgodność z normami dopuszczającymi przedmiot zamówienia do obrotu (atesty PZH, deklaracja zgodności producenta, aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne oraz inne niezbędne wynikające z obecnych przepisów prawa, a niezbędne do prawidłowej eksploatacji).

b)      zapewnienia stałego serwisu gwarancyjnego na terenie dolnego śląska, 

c)      zapewnienia w ramach ceny ofertowej szkolenia dwóch przyszłych użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi technicznej. Szkolenie odbędzie się na stacji uzdatniania wody w Lubkowie w czasie rozruchu technologicznego.

d)      badań laboratoryjnych w zakresie PH, NO3 potwierdzających uzyskane poziomy redukcji.

4.   Koszty związane z transportem ponosi Wykonawca.

5. Przekazanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego wraz z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną w języku polskim. 

Podpisany przez strony (bez zastrzeżeń) Protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

6. Wykonawca musi posiadać min. 1 punkt serwisowy na terenie dolnego śląska.
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

c) Zawiadomienie o wyborze oferty

§ 3

1) Wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
a/ wynagrodzenie netto – ……………………………… zł.

 / słownie: ……………………………………………………………………………………./

b/ podatek VAT w wys. ….. % - ……………………… zł.

 /słownie: ……………………………………………………………………………………./

c/ wynagrodzenie brutto – …………………………….. zł.

/słownie: ……………………………………………………………………………………./
Wynagrodzenie ujęte w pkt.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
§ 4
Realizacja zamówienia:

Wymagany termin dostawy uwzględniający montaż i rozruch: do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
§ 5
1. Wykonawca telefonicznie, pisemnie lub za pomocą faksu zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu zamówienia.
2. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na stacji uzdatniania wody w Lubkowie w uzgodnionym terminie.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia podpisany przez strony. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty na konto Wykonawcy  przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

5. Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu zamówienia, jeśli nie będzie on odpowiadał opisowi zawartemu w SIWZ i warunkach określonych w ofercie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian. Punkt ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
§ 6

Warunki i okres gwarancji.

1. Wykonawca udziela ………………… miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Wykonawca Gwarant zobowiązuje się do:

a. Zapewnienia dobrej jakości i sprawnego działania urządzeń w ramach standardu swojej marki pod warunkiem użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem w normalnych warunkach eksploatacyjnych i ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Niniejsze warunki gwarancyjne stanowią podstawę wzajemnych praw i obowiązków stron umawiających                        tj. Gwaranta z Zamawiającym.
b. Udzielenia gwarancji na wady produkcyjne urządzeń ujawnione w okresie gwarancji. Gwarancja powyższa polega na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania urządzeń poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę części, podzespołów nienadających się do użycia, lub które stały się niepełnowartościowymi na skutek wady produkcyjnej.

c. Na powyższych zasadach gwarancją objęte są urządzenia, jako całość.
d. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałego serwisu gwarancyjnego na terenie dolnego śląska. 
e. Naprawy gwarancyjne realizowane będą na stacji uzdatniania wody w Lubkowie.

Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw gwarancyjnych w innym miejscu niewskazane wyżej, w przypadkach uzasadnionych koniecznością wykonania skomplikowanych napraw wymagających specjalistycznego sprzętu. W takim wypadku Wykonawca obowiązany będzie do odbioru urządzeń własnym transportem i na swój koszt. Czas wykonania napraw nie może przekroczyć 48 godzin licząc od daty odbioru urządzeń przez Wykonawcę w celu dokonania naprawy do daty wydania Zamawiającemu sprawnego urządzenia. W przypadku gdyby naprawa wymagała wymiany części, które należy sprowadzić z zagranicy, termin do usunięcia awarii nie może przekroczyć 5 dni licząc od dnia zgłoszenia. 
2. W przypadku stwierdzenia podczas eksploatacji, że urządzenie nie spełnia wymogów określonych szczegółowo w przedmiocie zamówienia i wymaganiach eksploatacyjnych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

3. Czas reakcji serwisu 8 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego, faksem lub e-mail.
4. Jeżeli Wykonawca nie wystawi odrębnego dokumentu gwarancyjnego niniejszą umowę stanowi dokument gwarancyjny.
§ 7
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP …………………..
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada  NIP 612-18-51-131
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

§ 8
Strony ustalają kary umowne:

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić kary umowne:

a)  za odstąpienie od umowy - w wysokości 10% netto wartości zamówienia 

b)  za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% netto wartości zamówienia, za każdy dzień zwłoki wykraczający poza termin dostawy zachowaniem   5-dniowej karencji wolnej od naliczania kar umownych

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% netto  wartości  zamówienia, za każdy dzień zwłoki wykraczający poza ustalony termin. 

d) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad zgłoszonych w okresie gwarancji –                    w wysokości 0,2% netto wartości zamówienia, za każdy dzień wykraczający poza ustalony termin.

2.     Zamawiający jest zobowiązany zapłacić karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy w wysokości 10% netto wartości zamówienia

b) za zwłokę w płatności faktury – w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki

3. Kary umowne płatne są w terminie do 14 dni od daty żądania zapłaty przez stronę.

4. Zamawiający potrąci kary umowne z faktury Wykonawcy.

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych
§ 9
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania wynikającego z utraty przychodów w przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, o których mowa    w § 8 pkt 1c i d, 

§ 10
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle umowy lub w związku z nią, jeśli nie zostaną zakończone polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 13
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
……………………...





……………………..

   ZAMAWIAJĄCY




               WYKONAWCA

………………….…………………..
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